
Charakterystyka ścieków surowych i oczyszczonych na oczyszczalni w Stroniu Śląskim, 
w latach 2001 - 2005

zwk - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku;
zpb - Zakład Pomiarowo-Badawczy OS w Kłodzku;
ios - Instytut Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
sw - Spółka Wodna "Bystrzyca" w Świednicy;
wios - Woj. Inspektorat OS w Wałbrzychu;

Data badań BZT5
Azot

ogólny

ścieki surowe
1 9 maj 01 150 214 84 15,7
2 8 listopad 01 90 214 242 4,75 15,1 0,73 2,45
3 24 kwiecień 02 86 230 164 8,5 20,1 1,76 1,96
4 24 czerwiec 03 140 298 21,7 4,1 34,1 4,9
5 7 styczeń 04 80 224 120
6 8 styczeń 04 90 236 164
7 12 styczeń 04 80 238 143
8 13 styczeń 04 50 130 128
9 16 styczeń 04 60 190 112

10 17 styczeń 04 70 246 79
11 18 styczeń 04 80 272 102

średnia 88,73 226,55 133,8 12,7 4,1 23,1 1,25 3,10
maksymalna 150 298 242

ścieki oczyszczone
1 3 kwiecień 01 18 56 22 4,8 2,2 7,63 1,94
2 25 kwiecień 01 9 21 24 11,2 1,6 0,3
3 9 maj 01 7 19 12 6 3,3 0,28
4 27 czerwiec 01 17,5 39,8 19 4,7 1,15 7,85 2,18
5 8 listopad 01 8,5 10,9 4 1,65 7,8 11,3 0,28 0,96
6 24 kwiecień 02 4,8 9,7 4 0,5 4,95 6,25 0,18 0,24
7 24 czerwiec 03 7 18,7 0,15 5,95 7,15
8 15 lipiec 03 2,5 22 10 0,36 6,9 7,5 1,6
9 8 styczeń 04 11 41 6 3,6 8,2 13,8 1,25 1,39

10 13 styczeń 04 12 32 7 8,4 5 15,4 2,6 2,89
11 17 styczeń 04 9 7 6,1 6,8 14,9 1,03 1,14
12 23 wrzesień 04 3 27 8 0,28 12,2 0,76

3 czerwiec 05 9 34 12 0,41 6,2 0,76
średnia 9,1 27,6 11,3 3,70 4,9 10,4 0,85 1,46
maksymalna 18,0 56,0 24,0 11,2 8,2 15,4 2,6 2,9
sprawność 89,7 87,8 91,6 55,0 53,1
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